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OZNAČENÍ VÝVODU
TYP VODIČE

NAPĚTÍ

ČÍSLO VÝVODU

POPIS

VÝKON
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

WL-1.01

CYKY-J 5x16

400/230V

1.01

PŘÍVOD

Z R.UPS

30kW

RSD.CHL

POLE 1
3/PEN ~ 400/230V 50Hz, 3/N/PE ~ 400/230V 50Hz, 1/N/PE ~ 230V 50Hz, Ik=10kA

1L1,1L2,1L3

FV1.02
DEHN

T2

WL-1.02

FeZn 10

1.02

PŘÍVOD

Z HOP

-

HOP
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QM.CHL
80A

AST/3/80

1N

1PE

SÍŤ VDO

WL-2.01A

CYKY-J 5x2,5

400V

2.01A

VÝVOD

PRO

4,4kW

LCP DX 1

WL-2.02A

CYKY-J 5x2,5

400V

2.02A

VÝVOD

PRO

4,4kW

LCP DX 2

X1.01
U,V,W

X2.01
L1, L2, L3

X2.02
L1, L2, L3

WL-2.03A

CYKY-J 5x2,5

400V

2.03A

VÝVOD

PRO

4,4kW

LCP DX 3

X2.03
L1, L2, L3

WL-2.04A

CYKY-J 5x2,5

400V

2.04A

VÝVOD

PRO

4,4kW

LCP DX 4

X2.04
L1, L2, L3

WL-2.05A

CYKY-J 5x2,5

400V

2.05A

VÝVOD

PRO

4,4kW

LCP DX 5

X2.05
L1, L2, L3

WL-2.06A

CYKY-J 5x2,5

400V

2.06A

VÝVOD

PRO

4,4kW

LCP DX 6

X2.06
L1, L2, L3

FA2.01A
20A

LPN/3/D20

FA2.02A
20A

LPN/3/D20

FA2.03A
20A

LPN/3/D20

FA2.04A
20A

LPN/3/D20

FA2.05A
20A

LPN/3/D20

FA2.06A
20A

LPN/3/D20
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POLE 1

1L1,1L2,1L3
3/N/PE ~ 400/230V 50Hz, 1/N/PE ~ 230V 50Hz, Ik=10kA
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WL-2.07

CYKY-J 3x1,5

230V

2.07

VÝVOD

PRO

0,4kW

EXT. KOND. 1

X2.07
L1

1N

1PE

SÍŤ VDO

FA2.07
6A

LPN/1/6C

WL-2.08

CYKY-J 3x1,5

230V

2.08

VÝVOD

PRO

0,4kW

EXT. KOND. 2

X2.08
L2

FA2.08
6A

LPN/1/6C

WL-2.09

CYKY-J 3x1,5

230V

2.09

VÝVOD

PRO

0,4kW

EXT. KOND. 3

X2.09
L3

FA2.09
6A

LPN/1/6C

WL-2.10

CYKY-J 3x1,5

230V

2.10

VÝVOD

PRO

0,4kW

EXT. KOND. 4

X2.10
L1

FA2.10
6A

LPN/1/6C

WL-2.11

CYKY-J 3x1,5

230V

2.11

VÝVOD

PRO

0,4kW

EXT. KOND. 5

X2.11
L2

FA2.11
6A

LPN/1/6C

WL-2.12

CYKY-J 3x1,5

230V

2.12

VÝVOD

PRO

0,4kW

EXT. KOND. 6

X2.12
L3

FA2.12
6A

LPN/1/6C


